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LE GOUVERNEMENT = |f|$ DACCREDITATION:
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG [~ Sl Bl
Administration de la gestion de l'eau —
Division du Laboratoire
Votre référence REC-136-04 Remich 1 (nouveau)

Nature de l'échantillon eau potable cuve droite

N
Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-19-33579

du 23/04/2019

° échantillon(s): BG02410 - BG02415
2019-04-17-002-EP

préleve le 17/04/2019 a 07:00  par CLIENT échant. hors accréditation - ponctuel
N° échantillon BG02410 date de début des analyses 17/04/2019

PARAMETRE Note Méthodes RESULTAT Unité Valeur paramétrique

d'analyse

Microbiologie
Germes totaux a 22°C (72 h) # IS0 6222 <1 cfu/ml <100 §
Germes totaux & 36°C .(48 h) - # IS0 6222 <1 cfu/ml <20 §
Entérocoques intestinaux #  1S078992 <1 cfu/100ml <1
Coliformes totaux # 1SO 9308-2 <1 NPP/100m! <1§
éséherichia coli # IS0 9308-2 <-i NPP/100m| <1
Physico-Chimie
Aspect de I'échantillon propre
Couleur-Visuel incolore
Odeur inodore
Turbidité # IS0 7027 <0.50 FNU
pH (2 18.0°C) # IS0 10523 75 65-95§
Conductibilité électrique 20°C # 1507888 455 uSlom <2500§ !
Dureté carbonatée # IS0 9963-1 12;5 d°fr
Dureté totale #  cale (SO14911) 207 o
Ammonium-NH4 # ISC 7150-1 <0.02 mgl <0.50 §
Nitrites-NO2 # IS0 6777 <0.01 mgfl <0.50
Chlorures-Cl # 150103041 31 mgfl <250 §
Nitrates-NO3 # SO 10304-1 17 mg/l <50
Sulfates-SO4 # 150103041 73 mg/l <250 §
Calcium-Ca # 1SO 14911 55 mg/l
Magnésium-Mg # IS0 14911 17 mg/l
Potassium-K # IS0 14911 4.1 mg/l
Sodium-Na # 1SO 14811 20 mgfl <200 §
Observations : Résultats validés le 23/04/2019 par JH

prélévement bactériologie selon ISO 19458 : objectif A

cc: AC-REMICH-DELISSE

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
Teléfax: (+352) 24 556 - 7400  e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352) 24 556 - 422
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Administration de la gestion de I'eau

Division du Laboratoire

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-19-33579

du 23/04/2019

N° échantillon(s): BG02410 - BG02415
2019-04-17-002-EP

Votre référence REC-136-04 Remich 1 (nouveau)
Nature de [échantillon eau potable cuve gauche
prelevé le 17/04/2019 24 07:05  par CLIENT échant. hors accréditation - ponctuel
N° échantillon BG02411 date de début des analyses 17/04/2019

PARAMETRE Note Méthodes RESULTAT Unite Valeur paramétrique

d'analyse

Microbiologie
Germes totaux & 22°C (72 h) # IS0 6222 1 clu/ml <100 §
Germes totaux a 36°C (48 h) # IS0 6222 <1 cfulml <20 §
Entérocoques intestinaux # 1O 7899-2 <-j cfu/100ml <i
Coliformes totaux # IS0 9308-2 <1 NPP/100mi <1§
Escherichia coli # 1509382 <1 NP/ 100 <1
Physico-Chimie
Aspect de 'échantillon propre
Couleur-Visuel incolore
Odeur inodore
Turbidité # IS0 7027 <0.50 FNU
pH (& 18.4°C) # IS0 10523 7.5 6.5-9.58§
Conductibilté électrique 20°C # 150788 451 pSlem <2500§ |
Dureté carbdnafée # 150 9963-1 12.1 d°fr
Dureté totale # cal.(SOT491) 20.5 e
Ammonium-NH4 # IS0 7150-1 <0.02 mg/l <0.50 §
Nitrites-NO2 # 180 6777 <0.01 mg/l <0.50
Chiorures-Cl # 150103041 30 mg/l <250 §
Nitrates-NO3 # 1S0 10304-1 18 mgfl <50
Sulfates-SO4 # 150 10304-1 71 mgfl <250 §
Calcium-Ca # IS0 14911 54 ma/l
Magnésium-Mg # 1SO 14911 17 mg/
Potassium-K # ISO 14811 4.0 mgl
Sodium-Na # ISC 14911 20 mg/ <200 §
Observations : Résultats validés le 23/04/2019 par JH

prélévement bactériologie selon ISO 19458 : objectif A

cc: AC-REMICH-DELISSE

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
Teéléfax: (+352)24 556 - 7400 e-mail: labo@eau.etat.lu TVA: LU18877607

Téléphone: (+352) 24 556 - 422
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